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Конструктивные элементы резервуара
1
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5
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ИТОГО: 

Стенка
Днище
Крыша
Винтовая лестница 
Переходная площадка
Кольцевая площадка
Площадка обслуживания денитрификатора
Бак-денитрификатор
Люки и патрубки в стенке 
Крепления заземления

6

6
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Назначение

Наименование аппарата

Количество, шт.

Эксплуатационные характеристики

Заказчик (Объект)

Давление, МПа (кг/см 2) под налив
Температура, ÅС
уровень налива в денитрификаторе, мм 8100
Номинальный объем,
        м 3

Внутренний 
диаметр /высота
стенки, мм

Рабочая среда
Плотность продукта, кг/м 3

Внутреннее избыточное давление
Температура хранения продукта, ÅС
Температура с обеспеченностью 0,98
Снеговая нагрузка, кгс/м 2по СП 20.13330.2016, кгс/м2
Ветровая нагрузка, кгс/м 2по СП 20.13330.2016, кгс/м2
Сейсмичность, баллов.
Производительность приема / раздачи продукта, м3/час
Оборачиваемость хранимого продукта, циклов в год

Класс опасности

Расчетный срок службы, лет
Материальное исполнение

15180/10800

7600/8300

Хоз-бытовые сточные воды
1000

-
-

минус 37ÅС
1,2
0,55
7

300,5
365

КС-2а

25
Ст3

Очистные сооружения г. Похвистнево, 
Самарская область.

для глубокой биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и близких 
к ним по составу производственных 
сточных вод.

РВС

3

РВС 2000
Денитрификатор 300

РВС

Денитрификатор

РВС-1500-56-2022 КМ

Резервуар М=1500м 3

для хоз-бытовых сточных вод
Стадия Лист Листов
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47710

3000
6000

6000

10
80

0

Ç15180

10
80

0

Г (7 мест)

А

А

Д  (7 мест)

ГОСТ 14771-С12- ì ГОСТ 8713-79- С7

6

200
1±

1
1±

1

1±
1

1±
1

Б

Б

фаска по 
виду Б

200
фаска по 
виду Б 45Å

1±1

Б

Г Д

Полотнище стенки
Вид снаружи

47710

3000
6000

6000

10
80

0

Ç15180

10
80

0

Г (7 мест)

А

А

Д  (7 мест)

ГОСТ 14771-С12- ì ГОСТ 8713-79- С7

6

200
1±

1
1±

1

1±
1

1±
1

Б

Б

фаска по 
виду Б

200
фаска по 
виду Б 45Å

1±1

Б

Г Д

Полотнище стенки
Вид снаружи

30
0

7х
15

00
=1

05
00

6

6

6

6

6

6

6

6

А-А

30
0

7х
15

00
=1

05
00

6

6

6

6

6

6

6

6

А-А

0 +1

s

не более 122
+1

,0
-1

,5

s

s s

Конструктивные элементы 
заводского сварного шва С7 по ГОСТ 8713-79

10±2

1,5
±0

,5

Конструктивные элементы 
монтажного сварного шва С12 по ГОСТ 14771-76

Б-Б

s s

1±
11±1

40Å±2Å 8±2 1±
1

1±
1

4±2

0 +1

s

не более 122
+1

,0
-1

,5

s

s s

Конструктивные элементы 
заводского сварного шва С7 по ГОСТ 8713-79

10±2

1,5
±0

,5

Конструктивные элементы 
монтажного сварного шва С12 по ГОСТ 14771-76

Б-Б

s s

1±
11±1

40Å±2Å 8±2 1±
1

1±
1

4±2

РВС-1500-56-2022 КМ

Резервуар М=1500м 3

для хоз-бытовых сточных вод
стов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Стенка. Полотнище.
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